
PARTICIPANTES

Nome Chave Email Empresa Aceite

Almir José Dias almirjdias@siemens.com Externa (Siemens) Sem Resposta

Cezio Carlo Mazuroski s007853 ceziocm@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Guilherme Dalla Valle Bedicks guilherme@kron.com.br Externa (Kron) Sem Resposta

Herilton Floriano herilton.floriano@siemens.com Externa (Siemens) Sem Resposta

Jonas Abilio Sestrem Junior s016058 jonas.sestrem@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Luis Henrique Novak s018339 luishn@sanepar.com.br Sanepar (GPES) Sem Resposta

Miriam Martiliano Cordeiro m.cordeiro@mitsubishielectric.co
m.br

Externa (Mitsubishi Electric do 
Brasil Comércio e Serviços Ltda.) ATA Aceita

Tochiro Miyabukuro vendastkm@terra.com.br Externa (Kron) ATA Aceita

Número da ATA: 158/2025 Mês da Análise: 09/2025 Gerência: GPES

Nível: Operacional Periodicidade: Reunião de 
Trabalho Processo: Reunião técnica

Local da Reunião: Vídeo conferência Data da Reunião: 25/09/2025 Data do Fechamento: 18/10/2025

Pauta de Reunião:

Avaliação minuta EB - Multimedidores de grande porte

Relator: Vitor Gabriel De Oliveira Jorge (e008411) e008411@webex.sanepar.com.br

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Reunião técnica - Multimedidores de grande porte

Entrada: Apresentação da minuta. Decisão / Ação tomada:

Jonas Abilio Sestrem Junior iniciou a reunião 
com o objetivo de padronizar um 
multimedidor de grandezas elétricas de 
grande porte para instalação em porta de 
painel, explicando os requisitos técnicos e as 
características do equipamento, incluindo 
comunicação Modbus RTU e TCP.

Entrada: Item A16 da minuta: Conformidade com a norma PRODIST 
MÓDULO 8 da ANEEL. Decisão / Ação tomada: A SIEMENS irá verificar o atendimento à 

norma.

Entrada: Item B14 da minuta: A KRON atende até a 40ª ordem de 
distorção harmônica. Decisão / Ação tomada: A SANEPAR irá avaliar a ordem mínima que 

será exigida na versão final da EB.

Entrada: Modelos estudados: Decisão / Ação tomada:

Kron: Mult-K NG;
IMS: PowerNET MQ-700;
Schneider Electric: ION7400;
Embrasul: RE7040;
Siemens: SICAM P855;
Mitsubishi Electric: Avaliar modelo 
equivalente.

Entrada: Avaliação e preenchimento da minuta por parte das 
empresas Decisão / Ação tomada:

O e-mail projeto-estagio@sanepar.com.br 
enviará a minuta da Especificação Básica 
(lida na reunião) para que as empresas a 
analisem e preencham com os dados dos 
modelos estudados ou sugiram melhorias.

O prazo para o retorno das contribuições é 
03/10/2025.
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