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ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Análise de marcas para padronização do descritivo de chaves seccionadores tripolares sob carga com e sem porta fusível NH 

Entrada: Análise dos parâmetros para realização do descritivo Decisão / Ação tomada:

Ajuste dos valores da tensão nominal de uso 
de 690V para 440V, pois é o mais comum na 
Sanepar.
Nomenclatura da chave seccionadora tripolar 
sob carga com porta fusível NH colocada 
como "saca fusível".
Análise das categorias de uso das chaves de 
acordo com norma, conclusão que poderá 
ser aplicada para AC-21A e AC-21B, para 
serviços leves e serviços normais.
Revisão dos modelos de todas as empresas 
para futuros estudos e modificações no 
descritivo.
Descritivo para saca fusível: Chave 
seccionadora saca fusível tripolar sob carga 
porta fusível NH UE 440 VCA IN xxx A ICC 
100 kA
Descritivo para manopla rotativa: Chave 
seccionadora tripolar sob carga com manopla 
rotativa mínimo AC-21A ou 21B UE 440 VCA 
IN xxx A ICW xxkA 1NA + 1NF
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