ANEXO 01 — NT 27

CHECKLIST DE LEVANTAMENTO TECNICO DE INS]’ALAC}OES ELETRICAS, AUTOMAGAO
E COMUNICACAO

NOVAS AREAS

Cidade: Nome da nova unidade:

Data: / /

() Analise Preliminar de Risco - APR ASSINADA

() Referencial elétrico: foto do niumero do medidor de energia mais préximo

() Chave de poste ou transformador mais proximo ao acesso previsto - coordenadas geograficas
() Avaliar provaveis encaminhamentos de extensao de rede

() Observar a tensao de rede: 34,5 kV, 13,8 kV

( ) Verificar sinal de dados de operadora (Pacote de dados GPRS) - Operadoras:
/

() Realizar medigao de resistividade do solo

() Uso de motor gerador/inversor/acionamento pneumatico em area urbana - impacto de ruido (verificar
vizinhanca)

() Verificar rede de energia elétrica que atravessa ou esta muito proxima ao terreno da nova unidade
(verificar necessidade de relocagao de rede verificar linhas de transmissao proximas a area)

() Previsao de antena para radio - verificar interferéncia com redes de energia - inclusive areas remotas

() Verificar interferéncias naturais - rochas e arvores (interferéncia na comunicagao, queda de arvores,
supressao vegetal, etc)

Demais observagdes sobre a unidade:
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Observacao

Este anexo trata de informagdes minimas a serem verificadas/observadas, caso seja necessario anotar

mais informagdes, utilizar o campo acima.
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